


      Трубы следует хранить в не отапливаемых складских помещениях в условиях, 
исключающих вероятность их механических повреждений, или в отапливаемых 
складах не ближе одного метра от отопительных приборов. Они должны быть 
защищены от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
      Условия хранения труб – по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). 
Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) не более 6 мес.                                                                                                                                 
      Трубы, находившиеся в условиях отрицательных температур, до начала монтажа 
должны быть выдержаны при положительной температуре не менее 2-х часов.
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